
Alle nachstehenden Bilder sind der 
offiziellen Homepage der  

Grenfell Tower Inquiry entnommen 



Grenfell Tower Fire – London - 14.06.2017 



Aufarbeitung 

• 14.06.2017 - Brandereignis 

• GTI, Phase 1 – Abschlussbericht Okt. 2019 

• GTI, Phase 2 – Anhörungen ab 2020 

• Parallel: Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen 

• Danach: Zivilrechtliche Verfahren 

• Eingereicht: Zivilklage in den USA (Juni 2019) 
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Fakten 

• Baujahr 1972 / 2015+2016 Saniert 

• 67 m hoch / 24 Stockwerke /  

• 129 Wohnungen (6 pro Stockwerk von 4-23) 

• 400 Bewohner 

• Ein zentraler (geschützter) Treppenraum an 
einem (geschützten) Geschossflur 

 

 

 



Fakten 

• 0050 Brandausbruch 

• 0054 Notruf 

• 0100 Eintreffen erster Löschzug 

• 0114 Wasserabgabe 

• 0120 „Feuer (in Küche) aus“ 

• … 

• 71 (72) + x Todesopfer / 70 Verletzte 

 

 

 



Baumängel 

• Aufzüge 

• Entrauchungsanlage (Auslegung / Funktion) 

• Trockene Steigleitung 

• (Kein Gebäudefunk) 

• Brennbare Teile der Fassade (ACP) 

• Brandschutztüren (T30 de facto nur T15) 

• Fassade (ACP / Materialien / Fehlende Teile / …) 

 

 

 

 



Sicherheitskonzept 

• Grundannahme: 
Brand in einer Nutzungseinheit! 
Brand auf einer Etage! 

• Stay Put Policy 

• Nur ein innenliegender („geschützter“) 
Treppenraum ohne Vorraum und ohne 
Überdruckventilation 

• Treppenraumtüren (T60) und 
Wohnungseingangstüren (T30) 
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