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Entsprach die örtliche Situation dem genehmigten Brandschutzkonzept?

Entsprach das Brandschutzkonzept dem Stand der 
Technik zum Zeitpunkt der Baugenehmigung? 
(Mitte/Ende 2000)

JA!

JA!

Grundsätzliches



Bauaufsicht/Prüf-SV Brandschutzdienststelle/Feuerwehr

Einhaltung Schutzziele
Vorrangig: Baurecht

Einhaltung Schutzziele
Vorrangig: abwehrender Brandschutz

Ersteller Brandschutznachweis

Einhaltung Schutzziele
Wirtschaftliche Brandschutzplanung

Erhöhte Anforderungen /
Kompensationsmaßnahmen

Abweichungen / 
Erleichterungen

Abweichungen / 
Erleichterungen

Erhöhte Anforderungen /
KompensationsmaßnahmenAbweichungen / 

Erleichterungen

Abhängigkeiten



Diskussion



Ziel: Konsens

Ergebnis



Beispiel











Sinnvoll? Verhältnismäßig?

Folgen?

Akzeptanz

















Erhöhte Anforderungen:

Feuerhemmende Trennwände zwischen den Patientenzimmern

Nach Wegfall der KhBauVO: Weiterhin Berücksichtigung 
wesentlicher Elemente der KhBauVO (2 Brandabschnitte je 
Geschoss/Pflegebereich)

Flächendeckende Brandmeldeüberwachung

Konsens:

Zulassung einer Abweichung: 
Verzicht auf Brandschutzklappen in feuerhemmenden 
Trennwänden

Konsens



War die Abweichung / Erleichterung gerechtfertigt und 
hat die Kompensation / erhöhte Anforderung zu einem gleichwertigen Ergebnis geführt?

War die erhöhte Anforderung notwendig / begründet?

Welche Kompensation ist für welche Abweichung geeignet?

Ingenieurmäßiges Denken 😃

- aber auch subjektives Empfinden? ☹️

- oder Erfahrung? -> Voraussetzung: Brandereignis

- Vorgaben / Katalog? -> Voraussetzung: Festlegung, ggf. Erfahrung 

Welche erhöhten Anforderungen sind notwendig?

Fragen


